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EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L042
KATSEPROTOKOLL NR. TL2021/V3192K
Terviseohutuslabor
VEE ANALUUS
Too tellija: AS EMAJOE VEEVARK (11044696), Sobra 56, 51013, Tartu linn, tel: +372 7311840,
kai@evv.ee

Proovivotukoht: Vinni vald, Viru-Jaagupi kortermaja
Veeallika liik: Veevérgivesi Proov toodud laborisse: 19.10.2021 15:17
Proovivotja nimi: Kai Kattai, at.nr.1941/21 Analiiiis alustatud: 19.10.2021 15:30

Proov voetud: 19.10.2021 10:35 Analiiiis 16petatud: 20.10.2021 14:12

Proovi tunnuskood: Protokoll vormistatud: 20.10.2021 14:51

ANALUUSI TULEMUSED

Uuritav naitaja Tulemus Piirsisaldus** Uhik Meetod
Elektrijuhtivus 298 2500 pS/cm V34-COND
Hagusus (NTU) <1 NTU V02-KOL
Lohn (lahjendusaste) 1 lahjendusaste V03-ORG*
Maitse (lahjendusaste) 1 lahjendusaste V03-ORG*
pH 7,7 6,5 kuni 9,5 pH ihik VO05-POT
Raud <20 200 g/l V37-KOL
Uldkaredus (mg-ekv) 3,4 mg-ekv/l V33-IC
Varvus (Pt/Co skaala) 0 mg/l Pt V39-VIS

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv.
Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.
Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete digsuse ning kliendi véetud proovi kvaliteedi eest.
(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.
** - Sotsiaalministri 24.septembri 2019 mddrus nr 61 ,Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinduded ning analiiiisimeetodid".

vanemspetsialist: Getlin Kartau

Tartu labori juhataja: Liis Andresen

Tartu labor

Aadress: P6llu 1a, 50303 Tartu
Reg. nr.: 70008799

Kontrollkood: 80842

Tel.: +372 5809 3071 (klienditeenindus)

TL2021/V 3189 2K

E-mail: tartulabor@terviseamet.ee
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EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L042

KATSEPROTOKOLL NR. TL2021/V3192B

Terviseohutuslabor

VEE ANALUUS

To6 tellija: AS EMAJOE VEEVARK (11044696), Sabra 56, 51013, Tartu linn, tel: +372 7311840,
kai@evv.ee

Proovivotukoht: Vinni vald, Viru-Jaagupi kortermaja

Veeallika liik: Veevargivesi Proov toodud laborisse: 19.10.2021 15:17

Proovivotja nimi: Kai Kattai, at.nr.1941/21 Analiilis alustatud: 19.10.2021 15:30

Proov véetud: 19.10.2021 10:35 Analiiiis 1opetatud: 22.10.2021 10:42

Proovi tunnuskood: Protokoll vormistatud: 22.10.2021 11:06

ANALUUSI TULEMUSED

Uuritav naitaja Tulemus Piirsisaldus** Uhik Meetod

Coli-laadsed bakterid 0 0 PMU/100 ml EVS-EN 1SO
9308-1:2014/A1:2017

Escherichia coli 0 0 PMU/100 ml EVS-EN ISO
9308-1:2014/A1:2017

Kolooniate arv 22 °C 0 ebaloomulike PMU/1 ml EVS-EN ISO

muutusteta 6222:2001

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv.
Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.
Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete digsuse ning kliendi voetud proovi kvaliteedi eest.
(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.
** - Sotsiaalministri 24.septembri 2019 mddrus nr 61 .Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinduded ning analiitisimeetodid".

laborant : Ulle Lassi

vanemspetsialist: Maire Zeiger
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Tartu labor

Aadress: Pollu 1a, 50303 Tartu

Reg. nr.: 70008799

Kontrollkood: 51452

Tel.: +372 5809 3071 (klienditeenindus)
E-mail: tartulabor@terviseamet.ee
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