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ANALUOUSIAKT TA23004020 - Joogivesi

Tellija:

Proovivdtjad:
Juuresolijad:
Proovivotuaeg:

Laborisse tulek:
Analiisi 16pp:

Proovivétukoha valdaja:

Proovivitukoht:
Proovl mirgistus:

EMAJOE VEEVARK AS
Sobra 56

51013 Tartu

Tartu

Tartumaa

Pragi, Sille, EMAJOE VEEVARK AS, atest.nr. 2155/22

Kattai, Kai, EMAJOE VEEVARK AS
19.07.2023 10:35

19.07.2023 15:00
21.07.2023 16:50

La&ne-Viru maakond, Vinni vald, Tudu alevik, Tudu aleviku veevark, Jaama trahter

PO-48

Naitaja Katsemeetod Tulemus |Ohik [Piirsisaldus
Elektrijuhtivus EVS-EN 27888 573 uS/cm |2500
Hagusus EVS-EN ISO 7027-1 | <0,5 NHU
Léhnalave indeks EVS-EN 1622 1 TON
Maitselave indeks EVS-EN 1622 * 1 TFN
pH ISO 10523 7.4 pH Ghik |6,5..9,5
Varvus EVS-EN ISO 7887, <5 mg/l Pt
osaC

* akraditeerimata meetod

Joogivee kvaliteedi- ja kontrolinduded on esitatud sotslaalministrl 24.99.2019 maéruses nr 61
Kinnitas: osakonna juhataja Hille Allemann 24.07.2023

Kaesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

Analilisi tulemused on kehtivad ainuft esitatud proovi kahta

Dokumend! osaline paljundamine iima Eesti Keskkonnauuringute Keskus O Kirjaliku loata on keelatud.
Labor al vastuta kilendl poolt vdetud proovide kvaliteed| ning Kiendi esitatud teabe Gigsuse eest.
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EAK pocit akreditesritud katselabor L0OB.
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ANALUUSIAKT TA23004021 - Joogivesi

Tellija: EMAJOE VEEVARK AS
Sobra 56
51013 Tartu
Tartu
Tartumaa
Proovivitjad: Pragi, Sille, EMAJOE VEEVARK AS, atest.nr. 2155/22
Juuresolijad: Kattai, Kai, EMAJOE VEEVARK AS
Proovivotuaeg: 19.07.2023 10:37
Laborisse tulek: 19.07.2023 15:00
Analiiiis! 16pp: 24,07.2023 11:04
Proovivitukoha valdaja:
Proovivotukoht: L&ane-Viru maakond, Vinni vald, Tudu alevik, Tudu aleviku veevark, Jaama trahter
Proovi mérgistus: 195
Niitaja Katsemeetod Tulemus [Uhik |Piirsisaldus
Coli-laadsed bakterid EVS-EN ISO 9308-1 |0 arv/100 |0
mi
Coli-laadsed bakterid EVS-EN ISO 9308-2 |0 arv/100 |0
mi
Enterokokid EVS-EN ISO 7899-2 |0 arv/100 |0
ml
Escherichia coli EVS-EN ISO 9308-2 |0 arv/100 |0
mi
Kolocniate arv 22°C EVS-EN ISO 6222 7 arv/1 ml|ebaloomulike
muutusteta
Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinGuded on esltatud sotsiaalministd 24,09.2019 mé&ruses nr &1
Kinnitas: osakonna juhataja Hille Allemann 24.,07.2023

Kéesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma alkirjata.

* AnalDosi tulstrussd on kehtlvad ainult esitabid proovi kohia,

Dokumendi osaline paljundamine lma Eesti Keskkonnauuringute Keskus O0 kirjaliiu loata on keelatud.
Labor el vastuta kliendi poolt vSetud proovide kvakteed| ning kiiendi esitatud teabe Gigsuse eest.
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EAK peolt akrediteeritud katselabor L00S.



