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ANALQUSIAKT TA23001848 - Joogivesi

Telllja:

Proovivitjad:
Proovivdtuaeg:

Laborisse tulek:
Analldsi 16pp:

Proovivotukoha valdaja:

EMAJOE VEEVARK AS
Sdbra 56

51013 Tartu

Tartu

Tartumaa

Kattai, Kai, EMAJOE VEEVARK AS, atest.nr. 1941/21

18.04.2023 13:20
18.04.2023 15:50
21.04.2023 13:13

Proovivitukoht: Laane-Viru maakond, Vinni vald, Ulvi kila, Ulvi killa veevark, Ulvi pood
Proovi mirgistus: u0227, MB133
Naitaja Katsemeetod Tulemus |Ohik |Piirsisaldus
Elektrijuhtivus EVS-EN 27888 575 uS/em 2500
Hagusus EVS-EN IS0 7027-1 | <0,5 NHU
Léhnaldve indeks EVS-EN 1622 1 TON
Maitselave indeks EVS-EN 1622 * 1 TFN
pH 1ISO 10523 7,2 pH Ghik |6,5..9,5
Varvus EVS-EN ISO 7887, <5 mg/l Pt
osaC

Uldraud (Feg) ISO 6332 <20 pg/l 200
Coli-laadsed bakterid EVS-EN ISO 2308-2 |0 arv/100 |0

mi
Enterokokid EVS-EN ISO 7899-2 |0 arv/100 (0

mi
* akrediteerimata meetod

Joogivee kvaliteedi- ja konirallinduded on esitatud soisiaalministri 24.09.2019 mé&ruses nr 61

Kinnitas:  osakonna juhataja Hille Allemann 21.04.2023

Kaesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib iima allkirjata.

Analiilisi tulemusad on kehlivad ainult esitatud proovl kohta,

Dokumend! osaline pafjundamine itma Eestl Keskkonnauuringute Keskus OO kirjafku loata on keelatud.
Labor el vastuta kiiendi poolt vBetud proovide kvaliteedi ning diendi esitatud teabe Sigsuse eest.

1/2

EAK poolt akrediteeritud katselabor LGOS,




ANALUUSIAKT TA23001848 - Joogivesi

Niitaja Katsemeetod Tulemus |Uhik Plirsisaldus
Escherichia coli EVS-EN ISO 9308-2 (0 arv/100 |0
mi
Kolooniate arv 22°C EVS-EN ISO 6222 0 arv/1 m| [ ebaloomulike
muutusteta
* akrediteerimata meetod
Joogivee kvaliteedi- ja kontrallinduded on esitatud sotsiaalministri 24.09,2019 m&&ruses nr 81
Kinnitas:  osakonna juhataja Hille Allemann 21.04.2023

Kéesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkitjata.

Analisi tulemused on kehtivad ainult esitatud proovi kohta.

Dokumendi osaline paljundarmine iima Eesti Keskkonnauuringute Keskus OU kitjaliku loata on keelatud.
Labor ei vastuta kliendi poolt voetud praovide kvaliteedi ning kliendi esitatud teabe Glgsuse eest,

2/2

EAK poolt akrediteeritud katselabor LD0S.
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ANALUUSIAKT TA23005428 - Joogivesi

Tellija: EMAJOE VEEVARK AS

Sbbra 56

51013 Tartu

Tartu

Tartumaa ) i
Proovivétlad: Pragi, Sille, EMAJOE VEEVARK AS, atest.nr. 2155/22
Proovivituaeg: 13.09.2023 13:31
Laborisse tulek: 13.09.2023 15:40
Analldsl 16pp: 18.09.2023 10:10
Proovivitukoha valdaja:
Proovivétukoht: La&ne-Viru maakond, Vinni vald, Ulvi kllla, Ulvi kiila veevark, Ulvi raamatukogu
Proovl mérgistus: 2175, 232
Néitaja Katsemeetod Tulemus |Uhik Piirsisaldus
Elektrijuhtivus EVS-EN 27888 573 uS/em (2500
Hagusus EVS-EN ISO 7027-1 [ <0,5 NHU
Lohnaldve indeks EVS-EN 1622 1 TON
Maitselave indeks EVS-EN 1622 * 1 TFN
pH ISO 10523 7,3 pH Gbhik [6,5..9,5
Varvus EVS-EN ISO 7887, <5 mg/l Pt

osaC
Uldraud (Fegi) ISO 6332 <20 g/l 200
Coli-laadsed bakterid EVS-EN ISO 9308-2 |0 arv/100 |0
ml
Escherichia coli EVS-EN ISO 9308-2 |0 arv/100 (0
ml
* akrediteerimata meetod
Joogivee kvaliteed!- ja kontrollinduded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 mairuses nr 61

Kinnitas:  osakonna juhataja Hille Allernann 18.09.2023

Kaesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib iima allkirjata.

Analiiiisi tulemuszed en kehtivad ainult esitatud proovi kohta.
Dokumendi osaling pafjundamine ima Eesti Keskkonnauuringuta Keshus OU kirjalihu loata on kestatud.
Laber el vastuta kliend| peolt vietud proovide kvaliteedi ning Kiendi esitatud teabe Sigsuse eest.

EAK pooit akrediteeritud keisslabor LOOS.




ANALUUSIAKT TA23005428 - Joogivesi

Niitaja Katsemeetod Tulemus |Uhik |Piirsisaldus
Kolooniate arv 22°C EVS-EN IS0 6222 9 arv/1 ml | ebaloomulike)
muutusteta
* akrediteerimata meetod
Joogivee kvaliteedi- ja kontroflinduded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 méaruses nr 61
Kinnitas: osakonna jubataja Hille Allemann 18.09.2023

Kéesolev dokument on kinnitatud elekiroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

Anallnsi tulemused on kehtivad ainult esitatud proovi kohta.

Dehumendi osaline paljundamine iima Eesti Keskkonnauuringuie Keshus O idaliku loata on keefatud.
Labor ei vastuta kliendl poolt vstud proovide kvaliteed ning kliendi esitatud teabe Glgsuse east.
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EAK poolt akreditseritud katselabor LOGS.



