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ANALOUSIAKT TA23005427 - Joogivesi

Telllja: EMAJOE VEEVARK AS

Sobra 56

51013 Tartu

Tartu

Tartumaa ) )
Proovivétjad: Pragi, Sille, EMAJOE VEEVARK AS, atest.nr. 2155/22
Proovivituaeg: 13.09.2023 09:05
Laborisse tulek: 13.09.2023 15:40
Analiiiisl 16pp: 18.09.2023 10:10
Proovivotukoha valdaja:
Proovivotukoht: Tartu maakond, Peipsidére vald, Vara kiila, Vara- ja Varamdisa kila Ghisveevérk, Vara

Lasteaed
Proovi margistus: 13563, 1
Niitaja Katsemeetod Tulemus |Chik (Piirsisaldus
Elektrijuhtivus EVS-EN 27888 367 uS/em 2500
Hagusus EVS-EN iSO 7027-1 | <0,5 NHU
Lohnalave indeks EVS-EN 1622 1 TON
Maitselave indeks EVS-EN 1622 * 1 TFN
pH ISO 10523 7.9 pH ihik |6,5..9,5
Vérvus EVS-EN ISO 7887, <5 mg/l Pt

osaC
Uldraud (Feqw) ISO 6332 39 Ko/l 200
Coli-laadsed bakterid EVS-EN ISC 9308-2 (0 arv/100 |0
mi
* akrediteerimata meetod
Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinSuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 m&sruses nr 61

Kinnitas: osakonna juhataja Hille Allemann 18.09.2023
K&esolev dokument on kinnitatud elektroonsett ja kehtib iima alikirjata.
Anzaliabsi tulemused on kehtivad alnult ssitatud proovi kohta, EAK poolt akreditseritud katselabor LOOS,

Dokumendi ogaline pallundamine iima Eesti Keskkonnauuringute Keskus OU kirjaliku Joata on keslatud,
Labor ei vasiuta kiiendi poolt vBetud pracvide kvaliteedi ning kliendi esitatud teabe Gigsuse eest.
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Néitaja Katsemeetod Tulemus |Ohik | Pilrsisaldus
Escherichia coli EVS-EN I1ISO 9308-2 (0 arv/100 |0
ml
Kolooniate arv 22°C EVS-EN ISO 6222 6 arv/1 mi|ebaloomulike
muutusteta
* akreditesrimata meetod

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinGuded ¢n esitatud sotsigalministri 24.09.2019 maaruses nr 61

Kinnitas: osakonna juhataja Hille Allemann 18.09.2023
Kaesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

Analtisi tulemused on kehtivad ainult esitatud proovi kehta, EAK poolt akrediteeritud katselabor LO08.
Dokumendi esaline paljundamine iima Eestl Keskkonnauuringute Keskus QU kirjaliku ioata on keelatud.
Labor gi vastuta kilendl poolt vietud proovide kvaliteedi ning kiiendi esitatud teabe digsuse eest,
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Tellija: EMAJOE VEEVARK AS

Sb6bra 56

51013 Tartu

Tartu

Tartumaa
Proovivotjad: Pragi, Sille, EMAJOE VEEVARK AS, atest.nr. 2155/22
Proovivituaeg: 21.09.2023 09:50
Laborisse tulek: 21.09.2023 12:27
Analiiiis] l6pp: 25.09.2023 12:06
Proovivétukoha valdaja:
Proovivétukoht: Tartu maakond, Peipsidére vald, Vara kila, Vara- ja Varamdisa kiila Ohisveevark, Vara

Pshikool
Proovl margistus: 272, 291
Niitaja Katsemeetod Tulemus |Uhik |Piirsisaldus
Elektrijuhtivus EVS-EN 27888 369 uS/cm 2500
Hagusus EVS-EN ISO 70271 | <0,5 NHU
Lohnalave indeks EVS-EN 1622 1 TON
Maitseldve indeks EVS-EN 1622 * 1 TFN
pH ISO 10523 7,8 pH Ghik |6,5..9,5
Varvus EVS-EN ISO 7887, <5 mg/l Pt

osaC
Uldraud (Feq) ISO 6332 65 g/l 200
Coli-laadsed bakterid EVS-EN 1SO 9308-2 |0 arv/100 |0
mi
* akrediteerimata meetod
Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinduded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 méarusas nr 61

Kinnitas:  osakonna juhataja Hille Allemann 25.09.2023
Kéesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.
AnaliDsi lulemused on kehtivad alnult eshatud proovi kohta, EAK poolt akrediteertiud katselabor LOCS.

Dolwmendi osaline pajjundamine lima Esstl Kesidonnauuringute Keskus O0 kidallku loata on keslatud.
Labor el vastuta kiigndi poolt vBetud proovide kvaliteed! ning kilendi esitalud teabe digsuse eest.
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Néitaja Katsemeetod Tulemus |Uhik |Piirsisaldus
Escherichia coli EVS-EN ISO 9308-2 |0 arv/100 |0
mi
Kolooniate arv 22°C EVS-EN ISO 6222 3 arv/1 ml|ebaloomulike
muutusteta
* akrediteerimata meetod
Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinduded on esitatud sotsiaalministri 24.09.201% méaruses nr 61
Kinnitas:  osakonna juhataja Hille Allemann 25.09.2023
Kaesolev dokument on kinnitatud elekiroonselt ja kehtib ilma allkirjata.
Analliisi tulemused on kehtlvad ainult esitatud proovi kohta. EAK poolt akrediteeritud katselabor LOOS.

Dokumendi osafine paljundamine iima Eesti Keskkonnauuringuta Keskus OU kirjaliku loata on keelatud.
Labaor ol vastuta kliigndi poolt vBetud proovide kvaliteedi ning kilendi esltatud teabe Gigsuse eest,
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